
ESQUEMA DE LES INSTAL.LACIONS ACTUALSServei Municipal d'Aigua Potable de Mollet

DATA

DESEMBRE 2021

-

PLANOL Nº

TRACTAMENT
UV

In
je

cc
ió

 C
o 2

CUPS: ES0031405016660001TJ0F

CUPS: ES0031405098798001FE0F

CUPS: ES0031405117825001GL0F

C
lor

MUNICIPAL

DIPÒSIT MUNICIPAL 
2000m3

DIPÒSIT MUNICIPAL 
1000m3

DIPÒSIT ATL 
2000m3

GRUP DE PRESSIÓ
BARRI DE LOURDES

CUPS: ES0031408261153001WZ0F

76

ø 150
86

2000 m3

50 m3

40 m3

1000 m3
2000 m3

6266 60

63

DIPÒSITS PINETONS

DIPÒSIT
ATLL

5000 m3

DIPÒSITS MUNICIPALS MANSAR

DIPÒSIT

ESTACIÓ D'ELEVACIÓ

3 x ITUR ILC 80-160
15 Kw, 29 m.c.a, 84 m3/h

CEMENTIRI

  POU
GARBI

  POU Nº 1   POU Nº 3

POUS GARBI

PLANTA STRIPPING

Institut
Seguretat
Pública
Catalunya

BARRI PLANA LLEDÓ

XARXA NUCLI URBA

BARRIS CAN PANTIQUET

POLÍGON INDUSTRIAL

LA TENERIA

INDUSTRIAL
CAN PRAT

POLÍGON

BARRI
"LA CASILLA"
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FIB ø200

ø 200

ATLL
PORTADA AIGUA ATL DE CARDEDEU (PRESA “C")
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FD ø 250

FIB ø 250FIB ø 250

ø150

FD ø150

ø300

ø100

Vàlvula reguladora
       automatica

ø 400

AVDA. DEL PARC
GRUP DE PRESSIÓ

113

87

103

113

ATL (LLOBREGAT)

I RIERA SECA

ZA SOREA MOLLET

CANONADES ACTUALS

CANONADES ATL

CANONADES TRANSPORT
DES DE STRIPPING

CANONADES FORA DE SERVEI

LLEGENDA

19

23

21 22

20

Dipòsits Pinetons
C/ Ferro
Pou Garbí 1 (Gasolinera)
Pou Garbi 3
Pou Garbi /Seat

19

19

19

19

19

COMPTADORS ACA
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